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Progetto Impianti meccanici - Planimetria
Edificio A Impianto di climatizzazione
aeraulico - piano T IM-13

17.01.2020

NOTE:

I canali sono dotati di serrande tagliafuoco per garantire la continuità dei compartimenti antincendio come da pratica Vigili del Fuoco.

I canali flessibili  sono tutti di tipo acustico fonoassorbenti.

I canali, se non diversamente indicato, si intendono installati a soffitto/controsoffitto.

Le dimensioni dei canali sonon espresse in mm e indicano le dimensioni interne.

Le portate d'aria sono espresse in m3/h 

Sezione A-A' scala 1:100
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