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Porta resistente al fuoco

Struttura resistente al fuoco

Porzione della via di esodo verso l'alto

Porzione della via di esodo verso orizzontale

Porzione della via di esodo verso orizzontale

Estintore portatile

Naspo
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Attacco per autopompa
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VERIFICA ESODO REFETTORIO
E AFFOLLAMENTO MASSIMO:
posti a sedere= 168 persone
personale addetto refettorio= 15 persone
Pertanto, affollamento massimo ipotizzabile refettorio: 183 persone
B——N
REI 60 LARGHEZZA TOTALE USCITE RICHIESTA:

Capacita di deflusso: 60 persone/modulo
Per I'esodo dal refettorio occorrono almeno 4 moduli

A progetto sono previsti 6 moduli (compatibile con 360 persone)
Serramento dotato di m 2M
dispositivo per I'apertura

automatica comandata
dalla centralina dell'impianto

di rivelazione incendi. FILTRO A VERIFICA ESODO PIANO TERRA
Superficie minima apertura 1 mq. PROVA DI

FUMO AFFOLLAMENTO MASSIMO (intero edificio):
n. 12 aule x 26 pers./aula = 312 persone
aree servizi: 15 persone + 20% = 18 persone
Pertanto, affollamento massimo ipotizzabile intero edificio: 330 persone

LARGHEZZA TOTALE USCITE RICHIESTA:

Capacita di deflusso: 60 persone/modulo
REI 60 Per l'esodo al piano terra occorrono almeno 6 moduli
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2M da piano

primo

A progetto sono previsti 10 moduli (compatibile con 600 persone)

Serramento dotato di

dispositivo per I'apertura oM
automatica comandata

dalla centralina dell'impianto

di rivelazione incendi.
Superficie minima apertura 1 mq. 2M
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Separazione in zona spettatori e zona attivita sportiva
N

s il 4 i
Edificio A Edificio C Edificio B
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